
Качество питьевой воды перед подачей в распределительную сеть 1 полугодие 2018 г. 

Нормируемые показатели 
качества питьевой воды 

Единицы измерения Норматив (ПДК) Фактическое качество 
отобранных проб  

Доля проб питьевой воды , не 
соответсвующих 

требованиям ПДК   
Вкус балл 0 0 - 

Запах  балл 0 0 - 
Цветность градус 20 <1,0 - 
Мутность ЕМФ 2,6 <1,0 - 

рН  6,0-9,0 7,962 - 
Жесткость моль\дм3 7,0 5,652 - 

Окисляемость мг\дм3 5,0 0,925 - 
Хлориды мг\дм3 350 79,051 - 
Железо мг\дм3 0,3 <0,1 - 
Медь мг\дм3 1,0 <0,02 - 
Цинк мг\дм3 5,0 0,016 - 

Аммоний-ион мг\дм3 2,0 <0,1 - 
Нитриты мг\дм3 3,0 0,011 - 
Нитраты мг\дм3 45,0 14,810 - 

Сульфаты мг\дм3 500,0 186,587 - 
Фториды  мг\дм3 1,5 0,606 - 

Минерализация  мг\дм3 1000,0 662,97 - 
СПАВ мг\дм3 0,5 <0,01 - 

Нефтепродукты  мг\дм3 0,1 <0,1 - 
Марганец мг\дм3 0,1 <0,01 - 

Фенольный индекс мг\л 0,25 <0,00005 - 
Общее микробное число Число образующих колоний 

микробов в 1 мл 
50,0 5 - 

Общие колиформные 
бактерии 

Число бактерий в 100 мл Отсутствие Не обнаружено - 

Термотолерантные 
колиформные бактерии 

Число бактерий в 100 мл Отсутствие Не обнаружено - 
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Нормируемые показатели 
качества питьевой воды 

Единицы измерения Норматив (ПДК) Фактическое качество 
отобранных проб 

Доля проб питьевой воды, не 
соответсвующих 

требованиям ПДК   
Вкус балл 0 0 - 

Запах  балл 0 0 - 
Цветность градус 20 <1,0 - 
Мутность ЕМФ 2,6 <1,0 - 

Общее микробное число Число образующих колоний 
микробов в 1 мл 

50,0 9 - 

Общие колиформные 
бактерии 

Число бактерий в 100 мл Отсутствие Обнаружено в 1 пробе ( отобрано 159 проб, 
обнаружено в одной,) 0,63 % 

Термотолерантные 
колиформные бактерии 

Число бактерий в 100 мл Отсутствие Не обнаружено - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


